
公開日 2022年 10月 13日 

 

インバランス料金単価算定根拠であるインバランス量算出プログラムの誤りについて 

 

当社中央給電指令所のシステムにおいて、インバランス量算出プログラムに誤りがあることが判明しまし

た。これに伴いインバランス料金情報公表ウェブサイトで公表している調整⼒の限界的なkWh価格（※）

に誤りがある可能性がありますので、お知らせいたします。 

なお、10月 12日 22時 18分でこの算出プログラムの誤りは解消しております。 

 

対象期間や影響量、原因については調査中であり、改めてお知らせいたします。 

 

今後、インバランス量の分析・妥当性評価を行い、誤りが認められる場合は、正しいデータを再連携し、

インバランス料金単価の再算定を行います。 

 

ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 

 

（参考） 

インバランス料金情報公表 ウェブサイト 

https://www.imbalanceprices-cs.jp/info-list 

 

 ※調整⼒の限界的な kWh価格 

   インバランス対応のために⽤いられた調整⼒の限界的な kWh価格 

 

以上 

 

 
〔訂正のお知らせ〕 

 

上記の記載内容に一部誤りがあったため、2022年 10月 14日に訂正しています。 

訂正報:https://www.kansai-td.co.jp/denkiyoho/imbalance/pdf/20221014_1.pdf 
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